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OGGETTO: Quesito per coesistenza impianti di produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gasolio. 
 

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, riguardante la coesistenza del gruppo elettrogeno e dell’impianto di 
produzione di calore, entrambi alimentati a gasolio, nel locale centrale termica, si conferma la validità della nota di 
questo Ufficio prot. n° P 1391/418 8 sott 4 del 29 novembre 1999. 


