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OGGETTO: Installazione impianti refrigeranti e/o frigoriferi in piani interrati e seminterrati - Quesito. 
 

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell’Ufficio scrivente in merito alla 
corretta ubicazione degli impianti centralizzati di condizionamento e/o frigoriferi alimentati dai gas refrigeranti, noti 
commercialmente con il termine di “freon”, nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi. 

Al riguardo, nel ricordare la pericolosità di alcuni gas della famiglia dei fluidi refrigeranti in argomento più 
comunemente usati, accertata o in corso di accertamento, nei confronti dell’ozono atmosferico, si concorda con l’avviso 
di codesta Direzione Regionale sulla possibilità di ubicare gli impianti indicati in oggetto anche nei piani interrati o 
seminterrati degli edifici serviti, nel rispetto ovviamente delle specifiche disposizioni tecniche qualora esistenti o, in 
alternativa, dei criteri generali di prevenzione incendi. 


