tutto|t

MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)

PROT. n° P429/4126 sott. 5
Roma, 08 aprile 1999

OGGETTO: Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con le note di codesto Ispettorato sono stati sottoposti due quesiti del Comando Provinciale VV.F. di Bergamo
inerenti la protezione di attivita soggette ai. controlli di. prevenzione incendi.

Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessita di realizzare un impianto di protezione debba essere
verificato che:

1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell’impianto come nel caso citato
del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura);

2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-I) conducano a tale conclusione.

Pertanto, in assenza di almeno una circostanze, si ritiene che I’obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la
calcolazione probabilistica e che, quindi, non sia obbligatoria la realizzazione dell’impianto di protezione.
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