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OGGETTO: Musei civici XXXX - YYYY. -

Con la nota indicata a margine ¢ stato posto un quesito relativo ai musei indicati in oggetto ed, in particolare, alla
lunghezza massima ammissibile dei percorsi di esodo.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, nel caso specifico, I’esame del progetto deve consistere nella verifica
della conformitd del progetto alle prescrizioni del decreto 20 maggio 1992, n° 569 ove, la mancata previsione di una
lunghezza massima delle vie di esodo, dovuta ai particolari vincoli ai quali sono soggetti i beni in argomento, é
compensata dalle prescrizioni gestionali.

Si fa infine presente che tra gli obblighi del gestore dei musei, quale datore di lavoro, vi € la valutazione dei rischi
connessi all’attivita lavorativa. Tale valutazione, anche ove non sia obbligatoria in forma scritta, deve riguardare tutti i
rischi non esplicitamente trattati dalle disposizioni di sicurezza vigenti.
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