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OGGETTO: Distributori stradali di carburanti. Quesito. 
 
In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma la validità sia del D.M. 29 novembre 2002 sia del D.M. 31 

luglio 1934, art. 64. 
Pertanto, i serbatoi interrati di cui al D.M. 29 novembre 2002, devono essere costruiti in modo da osservare anche 

la profondità di interramento indicata dal citato art. 64. 


