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OGGETTO: Comunicazione tra autorimessa e vano scala - punto 3.5.3 del D.M. 1° febbraio 1986. 
 
Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l’oggetto, per chiarire che la comunicazione tra una 

autorimessa al primo piano interrato con capacità di parcamento superiore a 40 posti auto e un vano scala di un 
condominio di civile abitazione di altezza non superiore a 32 m può avvenire attraverso un disimpegno - e non un filtro 
a prova di fumo come richiesto al 3.5.3 del DM 1°  febbraio 1986, nel caso di comunicazione con determinate attività 
soggette ai controlli dei vigili del fuoco - a condizione che siano assicurate le caratteristiche di protezione della scala 
stessa, cosi come stabilito al punto 3.10.7 dello stesso decreto. 


