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 OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984 - Distanze di sicurezza esterne – QUESITO - 
 

Si riscontrano le note indicate a margine precisando che nel computo delle distanze di sicurezza tra il perimetro dei 
serbatoio e il perimetro di fabbricati interni ed esterni all’attività, non vanno considerate eventuali scale realizzate a 
sbalzo in quanto si ritiene che quest’ultime siano assimilabili ai balconi aggettanti così come indicati nelle tavole da 3 a 
6 allegate al decreto in oggetto. 
 
 


	OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984 - Distanze di sicurezza esterne – QUESITO -

