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OGGETTO: Realizzazione impianti di adduzione prodotti petroliferi. 

 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota di prot. n° 1837/VII/2/1 e relativa al quesito 

presentato dal Comando di Cremona in merito alle modalità di realizzazione degli impianti di adduzione dei prodotti 
petroliferi, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. 

 
Parere della Direzione 
 
Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando VV.F. di Cremona inerente il sistema di realizzazione di un impianto 

di distribuzione carburanti liquidi alla luce delle vigenti norme tecniche di prevenzione incendi ed i locali regolamenti di 
igiene. 

Al riguardo si ritiene di confermare che la prescrizione prevista al punto 4, lett. b) del DM 29.11.2002 (incamiciatura 
delle tubazioni o sistema equivalente al fine di garantire il recupero di eventuali perdite) riguarda unicamente le 
tubazioni interrate funzionanti in pressione. 
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