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OGGETTO: Areazione autorimesse. – Quesito. –  
 
Con riferimento al quesito posto in merito all’argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del 

Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca 
l’indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento al fine di non creare collegamenti 
verticali non protetti tra i piani.  

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 
1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con 
strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione 
non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le 
condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all’istituto della deroga.  


