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OGGETTO: D.M. 09.04.94 e D.M. 12.04.96. 

 
Con riferimento al quesito posta con le note indicate al margine, si concorda con quanto espresso da codesto 

Ispettorato regionale. 
Al riguardo, infatti, non pare sussistere alcun dubbio sul fatto che la prescrizione di cui al punto 4.4.2.1 del D.M. 12 

aprile 1996 si applica a tutti gli impianti cucina di potenza superiore a 35 Kw e che inoltre, è esplicitamente previsto il 
rispetto della condizione di cui alla lettera b) del punto 4.2.5 “indipendentemente dalla portata termica”. 

 
Parere dell’Ispettorato 
 

OGGETTO: D.M. 09.04.94 p.to 5.2 e D.M. 12.04.96 p.to 4.4.2.1 - Impianti cucina funzionanti a GPL a servizio 
di attività ricettive (Alberghi e simili). Quesito. 

 
Si trasmette l’allegato quesito del Comando Provinciale VV.F di Sondrio volto a chiarire se sussista l’obbligo di 

realizzare un disimpegno nella comunicazione tra i locali delle attività ricettive e le cucine a queste pertinenti. 
Al riguardo lo scrivente ritiene che vada rispettato il p.to 4.4.2.1 del D.M. 12.04.96; ciò anche in considerazione del 

fatto che il quesito formulato lascia intendere che trattasi di locali cucina soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco per i 
quali non si applica il p.to 5.2/b del D.M. 09.04.94. 
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