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OGGETTO: Impianto di cogenerazione a celle a combustibile da 200 Kw. – Museo della Scienza e della Tecnica 
“Leonardo da Vinci”. - Milano. - 

 
Con riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesto Ispettorato Regionale sulla proposta progettuale 

pervenuta al Comando VV..F. di Milano dell’impianto in oggetto indicato, si ritiene la stessa accettabile, ai fini della 
sicurezza antincendi, alle condizioni avanzate dal Comando medesimo. 

Si precisa altresì che l’impianto di che trattasi, è ricompreso nell’attività n° 1 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 
e come tale soggetto alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n° 37/1998. 


	E DEI  SERVIZI ANTINCENDI
	Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

