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OGGETTO: D.M. 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di gruppi elettrogeni.  
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio 

concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.  
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Milano volto a chiarire le modalità di installazione 

all’aperto di più gruppi elettrogeni.  
A parere di questo ufficio la regola tecnica allegata al DM 22/10/2007 non prescrive distanze di sicurezza interna tra 

gruppi elettrogeni installati all’aperto, fermo restando la necessità che sia assicurata l’accessibilità agli organi di 
regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dal 
costruttore, in analogia a quanto previsto per l’installazione di più gruppi all’interno dello stesso locale.  

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. 
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