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OGGETTO: Linee elettriche a 15 KV . - Distanza rispetto a cabina di decompressione metano . 

 
Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine si concorra con quanto espresso da codesto 

Ispettorato. 
 
 
Parere dell’Ispettorato 
 
In riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, esaminata la documentazione Tecnica relativa, vista la 

mancanza di un riferimento normativo specifico, visto il parere del Comando di Bergamo, questo Ispettorato, per quanto 
di competenza, esprime parere favorevole, in quanto ritiene che la distanza di 6 m tra la proiezione orizzontale 
dell’elettrodotto da 15 kV e la cabina di riduzione di metano sia in linea con quanto previsto in casi analoghi da altre 
normative di prevenzione incendi come ad esempio la Circ.  n° 10  del 10.02.891

                                                 
1 Leggasi “10.02.69”. N.d.R. 

 per i distributori di carburanti. 
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