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OGGETTO: Apparecchi di rivelazione di miscele infiammabili o esplosive  

 
Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti in merito alla opportunità di installare gli apparecchi indicati in 

oggetto in ambienti ove si depositano e/o impiegano sostanze che possono dare luogo a miscele infiammabili o 
esplosive. 

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, in attesa di 
un approfondimento del problema, si rappresenta che, salvo nei casi ove è espressamente previsto dalle norme, non è 
opportuno prescrivere l’installazione di dette apparecchiatura come misure di protezione attiva ovvero come misure di 
sicurezza alternativa nella formulazione dei pareri per l’istruttoria delle istanze di deroga. 

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tenere conto di quanto sopra indicato. 
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